
Pokój 1/02

20°C

739 W

Pokój 1/03

20°C

1399 W

Pokój 1/04

20°C

1000 W

Pokój 1/05

20°C

1219 W

Kuchnia 1/06

20°C

1755 W

Łazienka 1/07

24°C

471 W

Korytarz 1/08

20°C

958W

WC 1/09

20°C

132 W

Przedsionek 1/10

20°C

494 W

Pom. zajęć ruch. 0/01

20°C

2204 W

Pokój pielęgniarek 0/02

20°C

533 W

Wiatrołap 0/03

20°C

541 W

Kotłownia 0/04

20°C

666 W

Pralnia/Prasowalnia 0/05

20°C

524 W

Komunikacja 0/06

20°C

445 W

Szatnia 0/07

24°C

1354 W

Pom. klubowe 0/08

20°C

966 W

Pom. ogólne wielofunk. 0/09

20°C

2247 W

Komunikacja 0/11

20°C

486 W

Kuchnia pomocnicza 0/10

20°C

741 W

Korytarz/Toalety 0/12

20°C

447 W

Toaleta damska/

os. niepełnospr. 0/13

24°C

1526 W

Przedsionek 0/15

20°C

222 W

Komunikacja 0/16

20°C

633 W
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Rozwinięcie instalacji c.o.

Nazwa rysunku:

Adres inw.:

Inwestor:
Faza opracowania:

Autor projektu: mgr inż. Barbara Wojtuń, upr. PDK/0022/PWOS/04

Nr rysunku:

9

Skala:

1:100

Gmina Wiązownica

37-522 Wiązownica 208

Nazwa projektu:

Opracował: mgr inż. Andrzej Kądziołka

Projekt budowlany

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku poszkolnego

Data:

05.2017

w Radawie, działka nr ewid. 633/13 na Dzienny Dom "Senior+" wraz z parkingiem

Działka nr ewid. 633/13 w Radawie, j.ewid. 180411_2  

Wiązownica, obr. ewid. nr 0006 Radawa

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania


