
MCA 25

iSystem

1

230V

50Hz

3

6

5

VF60

R1 - do / z proj.

instalacji c.o.

parteru

R2 - do / z proj.

instalacji c.o.

parteru

R3 - do / z proj.

instalacji c.o.

piętra

zimna woda DN20

do uzupełnienia zładu c.o.

7
8

zimna woda

c.w.u.

cyrkulacja c.w.u.

Kocioł gazowy DeDietrich MCA Innovens 25 iSystem 25kW
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Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej BS 150dm³

Czujnik temperatury zewnętrznej
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Zmiękczacz wody grzewczej SYR 3200 z butlą 4l

Automat napełniania instalacji SYR 6630 z zaworem antyskaż.  BA

Urzędzenie neutralizujące kondensat
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BS 150
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Sprzęgło hydrauliczne DN32 Spirocross

11 1 szt

1 szt
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Zawór mieszający Herz 2137 DN20 z siłownikiem NR230-455 3p

Pompa obiegowa c.o. Grundfos Alpha3 25-40 180

Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN20 8 bar

1112

Naczynie przeponowe Refix DD 8 z armaturą flowjet

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Grundfos UP 15-14 B PM
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LEGENDA OZNACZEŃ

zawór zwrotny

termometr techniczny 0-120 C

manometr techniczny 0-1,0 MPa

filtr do wody

zawór kulowy

pompa

odpowietrznik

zawór spustowy

zawór bezpieczeństwa

zawór mieszający

Schemat kotłowni gazowej
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Naczynie wzbiorcze Reflex NG 25 z zestawem przyłacza SU

Schemat kotłowni gazowej
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