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konsola

wodomierzowa

zabudowa zestawu

wodomierzowego

konsola wodomierzowa

1. rura PE SDR17 dn40

2. przejście przez ścianę PE/stal lub rura ochronna

3. kolano stal. ocynk

4. rura stalowa ocynk. z izolacją 2*taśma polietyenowa samoprzylepna

5. zawór przelotowy

6. łącznik mosiężny

7. wodomierz Ø 20-40mm

8. zawór zwrotny

9. złączka PE/stal

10. zawór antyskażeniowy

11. zawór przelotowy ze spustem

Minimalna długość zabudowy

Wodomierz Ø20 - 700mm

Wodomierz Ø25 - 790mm

Wodomierz Ø32 - 820mm

Wodomierz Ø40 - 1000mm

Schemat montażowy wodomierza

Schemat montażowy wodomierza
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